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NIP: 729-10-17-522

Sprawozdanie z badan nr 145/W/04/2022/1

Nazwa i adres Zamawiajacego

Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Mtodzieszynie
96-512 Mitodzieszyn Wspolna 42 NIP 837-170-38-81

145-148/04/2022/E

nr zlecenia

nr probki 145/W/04/2022

stan proébki zgodny z wymaganiami
25.04.2022 .

data i godzina pobrania/przyjecia do laboratorium

cel badania

badanie kontrolne do celéw urzedowych

miejsce pobrania prébki
pobierajgcy

protokot pobrania prébki
metoda pobierania

SUW Miodzieszyn kran w hydroforni
personel laboratorium

145-148/04/2022
PN-EN ISO 19458:2007, PN ISO 5667-5:2017-10

dostarczajgcy

personel laboratorium

rodzaj probki

woda do spozycia; probka jednorazowa

badania wykonano w dniach

25.04-04.05.2022 r.

sprawozdanie z badan sporzadzono dnia

04.05.2022 r.

Laboratorium posiada wdrozony System Zarzadzania, zgodny z norma PN-EN ISOAEC 17025:2018-02
Dnia 20.05.2009 r. Poiskie Centrum Akredytacji przyznafto Laboratorium akredytacje o numerze AB 1044.

Wyniki badan odnosza sig wyfacznie do otrzymanej od Klienta prébki.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone jest jedynie w calosci.

Czesciowe powielanie dopuszczalne jest jedynie za pisemng zgoda firmy EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzinska S...
Laboratorium szacuje niepewnosc rozszerzong pomiaru, wynikajgcg z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspofczynnik rozszerzenia k=2, przy poziomie ufnosci w

przyblizeniu 95%.
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ANALIZY FIZYCZNO-CHEMICZNE
Sprawozdanie z badan nr 145/W/04/2022/1

. . ; . jepew. 8¢ . Min. Zdr. :
L.p. | Nazwa wskaZnika cm,.,wmmm .« | Jednostka Wynik pomiaru \Mwﬂ __.mwmom Metoda badawcza Ll :mwomw...ﬂw.wwquwn Wi, g zidn
1 |pH A pH 7,3 (w temp. 16,4 °C) 0,1 PN-EN 1SO 10523:2012 6,5-9,5
2 M_Mwsmmm_dmmo SdEiA RN uSicm 578 37 PN-EN 27888:1999 2500
) Akceptowalna przez konsumentow i bez
3 |Metnosé A NTU 0,18 0,03 PN-EN _mOoMOMN-A.moAm, nieprawidiowych zmian. Zalecany zakres wartoéci do
1,0

A — badanie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, certyfikat akredytacji nr AB 1044
Opracowat: Autoryzowat:

Prébke przekazano do podwykonawcy. Wyniki badan znajdujg sie w sprawozdaniu z badarn podwykonawcy.
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