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EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzinska S.J
LABORATORIUM
95-030 Rzgow Guzewska 14
tel 42/ 227 87 86; tel/fax 42/227 88 78
www.ekokompleks.com.pl; e-mail: laboratorium@ekokompleks.com.pl
NIP: 729-10-17-522

Sprawozdanie z badan nr 148/W/04/2022/1

Nazwa i adres Zamawiajgcego

Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Miodzieszynie
96-512 Mitodzieszyn Wspdina 42 NIP 837-170-38-81

145-148/04/2022/E

nr zlecenia

nr prébki 148/W/04/2022

stan probki zgodny z wymaganiami
25.04.2022 .

data i godzina pobrania/przyjecia do laboratorium

cel badania

badanie kontrolne do celéw urzedowych

miejsce pobrania prébki
pobierajacy

protokét pobrania prébki
metoda pobierania

SUW Mistrzewice kran w hydroforni
personel laboratorium
145-148/04/2022
PN-EN ISO 19458:2007, PN ISO 5667-5:2017-10

dostarczajgcy

personel laboratorium

rodzaj probki

woda do spozycia; probka jednorazowa

badania wykonano w dniach

25.04-04.05.2022 .

sprawozdanie z badan sporzadzono dnia

04.05.2022 .

Laboratorium posiada wdrozony System Zarzadzania, zgodny z norma PN-EN ISOAEC 17025:2018-02.
Dnia 20.05.2008 r. Polskie Centrum Akredytacji przyznato Laboratorium akredytacje o numerze AB 1044.

Wyniki badari odrosza sie wyfacznie do otrzymanej od Klienta probki.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone jest jedynie w calosci.

Czesciowe powielanie dopuszczalne jest jedynie za pisemng zgoda firmy EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budziriska S.J.
Laboratorium szacuje niepewnoSc rozszerzong pomiaru, wynikajaca z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspofczynnik rozszerzenia k=2, przy poziomie ufnosei w

przyblizeniu 95%.
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ANALIZY FIZYCZNO-CHEMICZNE

Sprawozdanie z badan nr 148/W/04/2022/1

. . rodzaj ; ; Niepewnosé Wartosc dopuszczalna wg Rozp. Min. Zdr. z dn.
L.p. | Nazwa wskazZnika badania * Jednostka Wynik pomiaru pomiary [4] Metoda badawcza 07.12.9017 r
1 [pH A pH 7.4 (wtemp. 16,1 °C) 0,1 PN-EN ISO 10523:2012 6,5-9,5
g [rreEwadnce: sleklpena whsciwaw| 4 uSiom 686 44 PN-EN 27888:1999 2500
temp. 25°C
. Akceptowalna przez konsumentéw i bez
3 |Metnosé A NTU 0,38 0,06 PSRN _moowom[\-‘_ 2018 nieprawidtowych zmian. Zalecany zakres wartosci do
1,0
*  A- badanie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, certyfikat akredytacji nr AB 1044
Opracowat: Autoryzowat:
a

OUSTLO.

Probke przekazano do podwykonawcy. Wyniki badar znajduja si¢ w sprawozdaniu z badari podwykonawcy.
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