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SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY_ NR PSSE-OL-LHK/11/224/2022

Obiekt badania: probka wody

Kod identyfikacyjny probki: w laboratorium 11/224 w terenie: 146/W/04/2022

Nazwa i adres klienta: EKO - KOMPLEKS . Fidrysiak, J. Budzinska S. J., 95-030 Rzgow, ul. Guzewska 14

Nr protokolu/zlecenia pobrania préobek: 173

Data pobrania probki: (wedlug o§wiadczenia Zleceniodawcy) 25.04.2022 r.

Miejsce pobrania: (wedlug o$wiadczenia Zleceniodawcy) woda do spozycia

Probka pobrana ™: przez osobeg z up. Zleceniodawcy posiadajacg aktualne zaswiadczenie wydane przez organy
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzajace przeszkolenie z pobierania probek wody

zgodnie z: PN-EN ISO 19458:2007

Warunki transportu: transport chlodzony, stan prébki: prawidlowy

Data przyjecia do laboratorium /rozpoczecia/zakonczenia badania:
25.04.2022 r./25.04.2022 r./28.04.2022 r.

Wskazniki bakteriologiczne
. Wynik . . Wartoéé
Parametr/Wskaznik Metoda badawcza Jednostka ynit Niepewnos$é 3 > 3
badania dopuszezalna
dopuszeza sig
Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 (k/100ml 0 i pojedyncze bakierie
metoda filtracji membranowej +A1:2017-04 J < 10jik
(NPL)/100m|
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12
. " _ 0
metoda filtracji membranowej +A1:2017-04 jtk/100ml 0
bez
nieprawidlowych
zmuan; zaleca sig:
Ogolna liczba mikroorganizméw - do “)0(11“‘}’" ml
G A oy w wodzie
w temp (22') C PN-EN ISO 6222:2004 jtk/1ml 0 - RS
metoda posiewu weglebnego sieci wodociggowe)
- do 200 jtk/1 ml
w kranie
konsumenta
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LEGENDA:
" niepewnos¢ rozszerzona obliczona z prawdopodobienstwem 95% i wspélczynnikiem rozszerzenia k=2

? niepewno$¢ rozszerzona pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN 1SO 19036:2020-04 i opiera si¢ na niepewnosci
standardowej pomnozonej przez wspolczynnik rozszerzenia k=2, zapewniajgc poziom ufnosci okoto 95%.

Niepewnos¢ dotyczy procesu analitycznego, nie uwzglednia etapu pobierania probek.

¥ Wartoéci dopuszczalne zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia. (Dz. U. 2017, poz. 2294)

e Whyniki/rezultaty odnosza si¢ do dostarczonej probki, badanej w laboratorium. Laboratorium nie ponosi
odpowiedzialnosci za pobranie probki.

e Sprawozdanie z badan zawiera 2 strony, bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej jak
w calosci.

e Klient ma prawo do reklamacji w terminie 14 dni, liczac od daty otrzymania sprawozdania.

e Informacje dotyczace zlecenia uzyskane w trakcie realizacji zlecenia posiadaja klauzule poufnosci.

e Dane osobowe gromadzone i przetwarzane wylacznie dla potrzeb niezbednych do realizacji Pani/Pana zlecenia zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) oraz
z ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).
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